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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °Cili visu

1. INVESTITOR

GIP PIONIR d.o.0.

2. OZNAKA PROJEKTA

08/24

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova

Nova zgrada

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Objekt Banovac, Zona 1

Vrsta zgrade

Uredska

Namjena zgrade

Nestambeni dio

k.C.br./k.o.

4090/4, k.o. Pescenica

Adresa/lokacija zgrade (ulica i ku¢ni broj, postanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

Ivekoviceva 4
N.v.: 123,00 m

Mjeseci godina izrade projekta

Srpanj 2024. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 3788,00
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m3) 10362,00
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,37

Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A x (m 2) 2355,00

Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesovito)

Daljinski izvor

ProsjeCna unutarnja projektna temperatura grijanja °C

20,00

Prosjecna unutarnja projektna temperatura hladenja °C

22,00

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Zagreb Maksimir (123,00 m n.v.)

Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e¢,mj,min (°C)

-1,20

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka
najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e,mj,max (°C)

22,10
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q #,na

[kWh/a] 35652.25

Godignja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici | "@jveca dopustena izraCunata
plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade
Q" 1na [KWh/(m?a)] 47.22 15.14

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ na

[KWh/a] 32427.46

Godi$nja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici najveca dopustena izraCunata
plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"' ¢ na
[kWh/(m 2 a)] 50.00 13.77

najvedi dopusteni izracunati
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici
oplosja grijanog dijela zgrade H ¢,a0; [W/(m 2 K)]

0.71 0.41

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava gradevnih dijelova
zgrade - za podatke iz poglavlja 4.
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu £, [kWh/a] 0.00

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji 0.00
zgrade [kWh/a] E &, res '

. .. . .. . ° Digitally signed by Stjepan Mrazek
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na StJ e pa N DN: c=HR, 0=HKIE,
. . . . V. ape e . 2.5.497=VATHR-31185646618,
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani ousSignature, sn=Mrazek,
SV . . givenName=Stjepan,
elektronicki potpis) u pogledu svojstava elektroenergetskog M raze k serialNumber=PNOHR-15841864679,

cn=Stjepan Mrazek

sustava - za podatke iz poglavlija 5 . Date: 2024.08.01 14:00:40 +02/00'

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE I UPRAVLIANJA ZGRADOM (SAUZ2)

Razred ucinkovitosti SAUZ

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
sustav automatizacije i upravljanja zgradom (kvalificirani
elektronicki potpis) - za podatke iz poglavlja 5A.
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporucena energija za rad termotehnickih sustava
EHW,de/ [kWh/a]

24518.01

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava
E ww,prim [KWh/a]

37915.49

7. OBNOVLIIVIIZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENIJE UVJETA

OSTVARENO %

ISPUNJENO
(DA/NE)

Zanove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije
/znacajne obnove 10 % godisnje isporucene energije za
rad tehnickih sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije

0.00

NE

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godisSnje isporucene
energije za rad tehnickih sustava podmireno iz u¢inkovitog
sustava centraliziranog grijanja (i hladenja), a kod
rekonstrukcije/znacajne obnove postojeéih zgrada
ukljucuje ucinkoviti sustav centraliziranog grijanja (i
hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji
zgrade E ww, res [kWh/a]

0.00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava termotehnickih
sustava - za podatke iz poglavlja 6. i 7.

Davorin
Grzan

Digitalno potpisao: Davorin Grzan
DN: c=HR, o=HKI .97=VATHR-26023027358,
ou=Signature, sn=Grzan, givenName=Davorin,
serialNumber=PNOHR-92667268082, cn=Davorin
Grzan

Datum: 2024.08.01 13:32:03 +0200'

Verzija programa Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20895

80/87 Izradio: Paron d.o.o., Datum: 08.2024.

Objekt: STAMBENO POSLOVNA GRADEVINA BANOVAC




Obrazac 1, list 5/5

8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija E 4o [kKWh/a] 24518.01

Godisnja primarna energija E prim [KWh/a] 37915.49

Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne najveca dopustena izraCunata
povrsine grijanog dijela zgrade

E prim [kWh/(m 2 @)] 80.00 16.10

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i
udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za nZEB
zgrade gotovo nulte energije

. Digitally signed b
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na N | kOIa Nigk]ola gregovié y
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani

vy - . . , . Hp4 Date: 2024.08.01
elektroni¢ki potpis) - za podatke iz poglavilja 1., 2., 3., i 8. Predovic¢ 1:::5:23 02'00"

o Digitally signed by Andrej Vukasin
A DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA,
n reJ 25. IR-85986018932, ou=Identification,

sn= lame=Andrej,
V k Ve PNOHR-78059867935, cn=Andrej

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronicki potpis)

Date: 2024.08.01 14: +02'00'
Adobe Acrobat Reader version: 2024.002.20965

Datum i mjesto 31.07.2024. Zagreb
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